KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU

ADRES WYSYLKI

PODPIS /| PIECZATKA

OPIS USTERKI

UWAGI SERWISU

WYPELNIJ W RAZIE POTRZEBY
(*) Skresl niepotrzebne

Zgadzam sie na odptatng naprawe przetwornicy ze wzgledu na
*wygasniecie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy uzytkownika.

Przed przystagpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o doktadnych kosztach naprawy.

Do wysytanych reklamacji prosimy zatgczyc¢ oryginat lub kopie dokumentu zakupu (paragon lub FV)

INSTRUKCJA OBStLUGI

AUTOMATYCZNY STABILIZATOR NAPIECIA AVR
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AC.AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

mER

M. UNDELAY

JEZELI UZYWASZ URZADZENIA Z WBUDOWANYM
SILNIKIEM LUB KOMPRESOREM (NP.: LODOWKI),
PROSZE WYBIERZ ,,DELAY” NA PRZELACZNIKU.
W PRZECIWNYM WYPADKU WYBIERZ UNDELAY.
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\( WLACZNIK / WYLACZNIK STABILIZATORA )
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AG. AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

******

B DELAY
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Po podswietleniu sie ponizszych kontrolek stabilizator AVR sygnalizuje
odpowiadajgce im zabezpieczenie:

- OVERLOAD + UNUSUAL PRZECIAZENIE

- OVERHEAT + UNUSUAL ZABEZPIECZENIE TEMPERATUROWE

~

- OVER VOLTAGE + UNUSUAL ZABEZPIECZENIE NADNAPIECIOWE

- UNDER VOLTAGE + UNUSUAL ZABEZPIECZENIE PODNAPIECIOWE
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PONIiSZY DIAGRAM OBRAZUJE CALKOWITAMOC
WYJSCIOWA STABILIZATORAW ZALEZNOSCIOD
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UPEWNIJ SIE, ZE CALKOWITAMOC
PODLACZONY URZADZEN NIE
PRZEKRACZA MAKSYMALNEGO
DOPUSZCZALNEGO OBCIAZENIA NA
WYJSCIU STABILIZATORA.
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Model AVR AVR AVR AVR AVR AVR AVR

500 1000 1500 2000 3000 5000 8000

AVR
10000

MOC 500 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA 3000 VA 5000 VA 8000 VA 10000 VA
.. . | Zakres napiecia 150-270V
Wejscie —
Czestotliwos¢ 50Hz /60 Hz
Napiecie 230V
Wyjscie )
Precyzja +-8%
Czas op6znienia 180S/6S
®© Nadnapieciowe Tak
[
N Podnapieciowe Tak
,q:-). Przecigzeniowe Tak
% Temperaturowe Tak
N Zwarciowe Tak

- Podane wyzej specyfikacje mogg ulec zmianie
- Urzgdzenie powinno by¢ uzywane w pomieszczeniach

- unikaj przecigzania stabilizatora powyzej jego mocy maksymalnej

- niektore urzgdzenia wyposazone w silniki lub kompresory potrzebujg

bardzo wysokiej mocy rozruchowej. Upewnij sie, ze catkowita moc nominalna
jak i przecigzeniowa (rozruchowa) podtgczonych do stabilizatora urzgdzen nie
przekracza jego mocy maksymalnej

- sprawdz, czy napiecie odbiornika jest takie samo jak stabilizatora

- upewnij sie, ze napiecie wejsciowe (np.: sieciowe) jest w zakresie napiecia
wejsciowego stabilizatora oraz napiecie wyjsciowe jest odpowiednie do
zakresu napiecia podtgczonego odbiornika

- przechowuj stabilizator w odpowiednich warunkach (m.in.: dobrze
wentylowane pomieszczenie, urzagdzenie nie wystawione na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych, zabezpieczone przed kontaktem z dzie¢mi,
z daleka od wody, wilgoci, olejow lub innych substancji mokrych, z daleka od
substancji tatwopalnych)

- najpierw podtgcz obcigzenie do stabilizatora, uruchom AVR, a nastepnie
uruchom podtgczone do niego urzgdzenie

- podtgczenie urzgdzenia powinno by¢ wykonane po zapoznaniu sie z

k instrukcjg lub przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami np.: elektryk
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